
Checklist Pengujian UPS untuk Server
Gunakan checklist ini saat menguji UPS untuk memastikan beban, runtime, notifikasi, sumber daya

cadangan, dan proses shutdown berjalan sesuai rencana.

☐ 1. Seluruh perangkat kritis terhubung.

☐ 2. Beban berada dalam kapasitas UPS.

☐ 3. Estimasi runtime sesuai kebutuhan.

☐ 4. UPS mengambil alih saat listrik terputus.

☐ 5. Alarm dan notifikasi terkirim.

☐ 6. Genset atau sumber cadangan mengambil alih jika tersedia.

☐ 7. Proses shutdown berjalan sesuai urutan.

☐ 8. Server dapat kembali menyala secara terkendali.

☐ 9. Hasil pengujian didokumentasikan.

Catatan: Pengujian sebaiknya dilakukan secara terkendali bersama pihak yang mengelola server dan kelistrikan
agar tidak mengganggu data maupun operasional.



